
CAMP DE FERRO



LEED V4
PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO (Barcelona)
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AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELÓ BALANZÓ ARQUITECTES 

GGG - GUSTAUGILI GALFEITI
LONGITUDIN A L M1
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G
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PROMOTOR UTEARQUITECTES TITOLDELPROJECTE TITOLDELPLANOL ESCALA DATA

ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES AVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO SECCIONS DESEMBRE 2015



PROMOTOR UTEARQUITECTES

ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES 

BARCELÓ BALANZÓARQUITECTES 

GGG- GUSTAU GILIGALFETTI

TITOLDELPROJECTE TITOLDELPLANOL DATA

33.37 m•

1 VESTEIDSOCRASLACOLLECT.

08GAVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA
PLANTA SOTERRAN! -1 NIVELL PISTA

DESEMBRE 2015

08 VESTIDORSGRUP

01 MAGATZEM

2.69   m•

02 VESTIDORARBITRES

7.12 m•

03 SERVEIS PISTA

2.69 m•

04 VESTIDOR ARBITRES

7.12 m•

05 VESTIDORSGRUPJ:!l!

25.44   m•

06 VESTIDORSGRUP

H1

25.56  m•

07 VESTIDORSGRUP H1

2P4..3P5RIMmE•RA INST

H2

P.PRIMERA GRADES

24.26  m•

09 VESTIDORSCOLLECT. H1

33.59  m• 10 VESTIDORS
TOTAL 

COLLECT.H2

H1

33.55  m•

12 VESTIDORSCOL.LECT.

SUP. m"

CONSTR. 

127.

88

SUP.

UTIL

11.192

m•
703.7 m"

5

75 m•
8.5
8

P.PRIMERA IPSTES 1920 .1m•
8

1813.41  m"

P.BAIXA 823 m"

.97

778.2 m"

6

S. -1 NIVELL GRADES 396 .51

m"

354.7 m"

0
S. -1 NIVELL PISTES 3187.30  m• 3002.40 m"

7214,42 m• 6764,44 m•

Soterrani -1 nivell pistes
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BARCELÓ BALANZÓARQUITECTES 
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AJUNTAMENT DEBARC1ELONA

AVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA
PLANTA SOTERRAN! -1 NIVELL GRADES
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Sote1T8ni -1 nivell grades

01 NUCLI DE COMUNICACIÓ 

02  CIRCULACIONS

31.62m" 

18.10m 2

03 SERVEIS H1 22.79 m "

28 .12m "04  SERVEIS H2

05 CIRCULACIONS

06  SERVEIS H2

12.56 m2 

22.74m2

07  SERVEIS H1 28 .12m "

08 CIRCULACIONS 18.10 m "

09 NUCLI DE COMUNICACIÓ 31.62m"

1O GRADERIA H1 140.92m"

TOTAL 354.70m2

SUP. CONSTR. SUP. UTIL

P.PRIMERAINST 127.88

m2 11.192   m"

P. PRIMERA GRADES 758.58 m2

703.75 m"

P.PRIMERA PISTES 1920.18

m2 1813.41   m"

P. BAIXA 823.97 m"

778.26 m2

S.-1 NIVELL GRADES 396.51  m"

354.70    m"

S. -1 NIVELL

PISTES 3187.30

m" 3002.40    m"

TOTAL 7214,42
m2 6764,44 m2



UTEARQUITECTES

ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES 

BARCELÓ BALANZÓARQUITECTES 

GGG- GUSTAUGILIGALFETTI

ESCALAPROMOTOR TITOL DEL PROJECTE TITOL DEL PLANOL DATA

10GAVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA
PLANTA BAIXA

DESEMBRE 2015

Planta baixa

13 .9 3 1112

0 9  GRADERIA H1 341.04111'

SUP. CONSTR. SUP. UTIL

01 NUCLI DE COMUNICAC_!Q_ 31 .621112

0 2 VESTlBUL 1 6 9.991112

0 3 RECEPCIO 9 .71111'

04 BAR - LOCAL SOCIAL

05 ADM IN ISTRACIÓ 

06  SERVEIS

66.87111'

2 5.971112

14 .711112

7 SALA REUN IONS 

8 NUCLI DE COMUNICACIÓ 31 .621112

1O CIRCULACIONS 72.79111'

TOTAL 778.26m2

P. PRIMERA INST 127.88   m• 111.9 2    m '

P. PRIMERA GRADES 758.58   m• 70 3.7 5     m '

P. PRIMERA PISTES 1920.18  m• 1 8 13.4 1    1112

P. BAIXA 6 2 3.97 m• 778.2 6 1112

S. -1 NIVELL GRADES 396 .51 m• 354.70 1112

S. -1NIVELL PISTES 3187.30  m• 3002.40   m'

TOTAL 7214,42 m2 6764,44 m2
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TITOLDELPROJECTE ESCALAPROMOTOR TITOL DEL PLANOL DATA

11
GAVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA

PLANTA PRIMERA NIVELL PISTA

DESEMBRE2015

. / ·

----------,

SUP. CONSTR. SUP. UTIL

P lanta 1 nivell pista

01 NUCLI DE 

COMUNICACIO

06 VESTIDORS DE

GPR. UPPRIMERA INST 1 2 7.88  m" 111.9 2    m"

P. PRIMERA GRADES 758.58   m" 7 0 3.75    m"

P. PRIMERA PISTES

4P3..9B0AImXA•
1920.18   m" 1 8 13.4 1     m"

8 2 3.97    m" 7 78.2 6    m"
0S7. V-1ESNTIVIDEOLRLSGRADES

39 6.51   m" 354.70    m"CSO. -L1·LENCIVTEIULSL PISTES
3 1 8 7.3 0   m" 3002.4 0     m"

6T0O.9T3AmL • 7214.42  m2 6764,44

m2

25.42 m•

02 SERVEISDE

PISTA

4.12 m•

03 SERVEISDE PISTA

4.12 m•

04 VESTIDOR D'ARBITRES

8.59 m•

05 VESTIDORS DEGRUP

44.50 m•

08 VESTIDORS

COL·LECTIUS

60.93 m•
09 VESTIDORS DE 

GRUP

42.00  m•

1O VESTIDORS DE

GRUP

45.07 m•

11 SERVEISDE



UTEARQUITECTES

ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES 

BARCELÓ BALANZÓARQUITECTES 

GGG- GUSTAUGILIGALFEnl

TITOLDELPROJECTE TITOL DELPLANOL ESCALAPROMOTOR DATA

12GAVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA
PLANTA PRIMERA NIVELL GRADES 1ALTELL

DESEMBRE 2015



UTEARQUITECTES

ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES 

BARCELÓ BALANZÓARQUITECTES 

GGG- GUSTAUGILIGALFEnl

TITOLDELPROJECTE TITOL DELPLANOL ESCALAPROMOTOR DATA

12GAVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DEL FERRO PROPOSTA
PLANTA COBERTA

DESEMBRE 2015
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ACTIVITATSARQUITECTÓNIQUES 

BARCELÓ BALANZÓ ARQUITECTES 
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LA FONAMENTACIÓ

1/ La contenció del vas del soterrani. Es resol amb mur pantalla 
de 60cm / 45cm de gruix

2/ La part de suports dins del vas de contenció, que es realitza 
mitjançat fonamentació superficial amb sabates aïllades I 
sabates corregudes

LA ESTRUCTURA

Presenta una estructura de grans llums resolta mitjançant tres
pòrtics, arribant a crear unes llums d’uns 33 m en el pòrtic més
gran i 25 metres en el pòrtic de la plaça. La separació entre els
pòrtics es de 6.6 metres a excepció dels pòrtics extrems que
redueixen la llum.

Estructura que cobreix la plaça d’accés amb vigues postensades



LLOSES 
PREFABRICADES

JÀSSERES 
POSTESADES 
LLUM 25m.

PANTALLA DE FORMIGÓ

DOBLE MUR DE FORMIGÓ 

AMB AÏLLAMENT INTERIOR

ENCAVALLADA 

METÀL·LICA 

LLUM 33m.

ESTRUCTURA 

PENJADA DE LA 
ENCAVELLADA

ESTRUCTURA



ENCAVALLADA PLANTA SOTERRANI

ENCAVALLADA PLANTA COBERTA

ESTRUCTURA



Façanes

Les façanes de l’edifici es componen de parts opaques, obertures i elements de protecció, en funció de la seva situació i 
orientació.

A la façana nord s’alternen panys opacs i trams foradats, amb una alçada de 4.40m.

La façana sud està formada per un tancament de policarbonat i una protecció solar formada per mòduls verticals d’una 
alçada de 4.40m.

Les façanes est i oest estan formades per grans panys opacs i obertures situades en els nuclis d’escales i en els extrems curts 
de les pistes, amb una protecció solar formada per una gelosia ceràmica.

Tota l’obra de fàbrica estarà armada amb armadura per a façana ceràmica amb recobriment d'epoxi, ancoratge a suport
resistent.

Part gelosia

La part exterior de les obertures de les façanes està composada per una peça especial ceràmica de gelosia. Aquesta peça te
la mida de 3 geros a sobre de l’altre,, . L’aparell serà a junta contínua.

Part opaca

La part exterior opaca de les façanes estarà composada per dues peces ceràmiques. Per un costat s’utilitza un gero cara vista 
clínquer de dos colors variats de format 240x115x49mm i per altre una peça especial feta a mida igual que la utilitzada en les 
parts de gelosia però tapada per la seva cara posterior. Aquesta peça especial te la mida de 3 geros, per poder jugar amb la 
composició de la façana.
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Planta 11alu

31.Elm'
tS9,99m•

9,71m"

lllJ,87m•

25.97m•

t4.7 1m•

13.93m"

31.ll:lm• 

l 4 t ,CMmt

n .79m•

TOTAL 778,26m•

SUP CONSTA, SUP UTIL

10

P,PRlll..ERAINST 127.88 m• 111.92 m'

P.PRlf.IERAGRADES 75&,Sft  m• 703,75 m'
P.PftllERAPISlES 1920,18 m• 1813.41 m'

P.BAIXA 12l,97  m• 778.26 m'
S.-1NIVEU. ORADES 396.St  m• 354.70 m•
S.-1NIVEU. PISTES 31117,30  m• 3002,40 m'
TOTAi. 7214,42  ... 6764,44 m•

PROMOTOR l1fEMCUJIT'ECTES nroLDEI.PROJECTE llTOLDELPl.ANOL DATA

BIMSA
AAJNTAA1ENT DE

BARC

ACTIVITATS

ARQUITECTÓNIOUES
ELONA BARCELÓBAIANZÓ

AROUITECTES GGG-GUSTAU

GIUOALFETTI

AVANTPROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIUCAMP DEL

FERRO

PROPOSTA 
PLANTA
BAIXA

i:2so
G

DESEMBAE 

201b



ESTRATEGIA EFICIENCIA ENERGÉTICA CAMP DEL FERRO

NS



EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA



OBJETIVOS GENERALES CAMP DEL FERRO

• Edificio sostenible y con certificación LEED
• Minimizar el Consumo de Energía
• Un proyecto para mejorar la vida de los habitantes del barrio
• Uso de materiales locales
• Comodidad y bienestar de los usuarios
• Bajo presupuesto



Estrategias de Diseño:

ESTRATEGIAS PASIVAS

• Evaluación Volumétrica del edificio
• Orientación del Edificio
• Favorecer el uso de luz Natural
• Consideraciones de Biodiversidad
• Protección Solar a través de las fachadas
• Uso de Materiales locales
• Análisis de movimiento y disfrute de los usuarios sobre las explanadas.
• Uso de cerámica, reduce mantenimiento y muy buena inercia térmica.
• En cuanto a la absorción acústica, se utilizará madera.
• Materiales con bajos contenido de Vocs.
• Se valoran factores de transmitancia de los materiales.

ESTRATEGIAS ACTIVAS

• Uso de energías renovables.
• Altos rendimientos de sistemas implementados
• Iluminación Interior de Bajo consumo
• Iluminación Exterior sin deslumbramientos
• Control de horarios y Calendarios Operativos

DISEÑO DE PROYECTO



Referencia: PROJECTE EXECUTIU DE L‘EQUIPAMENT POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO, DISTRICTE SAN

T ANDREU

DISEÑO DE PROYECTO

Ventajas de las estrategias Implementadas

• Al enterrar parte del edificio, las ganancias directas obtenidas
por el la inercia térmica (capacidad de almacenar energía),
minimizando área de fachada, reduce las demandas de HVAC.

• Se aprovecharan las horas de sol para programar tantas
actividades como sea posible.

• Calidad de aire interior, para productividad de las personas con
espacios confortables, con un buen rendimiento de los sistemas
y alta durabilidad.

• Bajo costos de mantenimiento y de operación.

• Instalaciones fáciles de mantener y seguras.

• Un edificio que sea resistente y que pueda recuperarse ante 
cualquier circunstancia.

• Lograr el uso de políticas que permitan la mejora de la salud 
tanto de personal, como de los ocupantes, promoviendo la 
comodidad y el bienestar de los ocupantes
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PRODUCCIÓ

O FICINA l
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OFICINA l
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PRIMERA GRADA
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PLANTA BAIXA
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PLANTA COBERTA
ESCALA 1;200

PLANTA T CNICA SOTACOBERTA
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BOMBA D'ACS

@ SDM65/190,1-1,1/K

CABAL; 23.00m3/h

PRESSIÓ; 10mmca

ROTOR SECO, BOMBA DOBLE

4 CAlDERES MUAALS ENCASCADA

AMB COl•lECTOR 1AGULLA HIDRAULICA
@

BOMBA CALEFACCIÓ VAS D'EXPANSló
SDP 651185,2-2.2/K 100L
CABAL; 21.00m3/h

PRESSIÓ;  20mmca

ROTOR SECO, BOMBA DOBLE 10m3/h

02 112·

40m3/h

l---l><lic::J-0< )0-C>'11i><t---L-l-J CALEFACCIÓ GRL 04"

1

PREVISIÓ AMPLIACIÓ  :

1

PP'21125 36,6 m'lh
1

r 
-::.-=.-'si>' Sonda pressió

1 Comptador d'energla diferencial

itxi••t ••••••••• 1

1
m•Jl1 •.. 1

( PP 111125 36,6 ••• PREVISIÓ AMPLIACIÓ¡
1
1

•• 1

CU64 •• 1•• L< CALEFACCIÓ GRL04"

•••• 02 112·•• (Aes
CONTADOR   •:
ARMAR IDE 
REGULACIÓ 
A50

REGISTRE 
COMPANYIA

TALL PE-CU

PLANTA COBERTA PLANTA TCNICA SOTACOBERTA
ESCALA 1;200 ESCALA 1;100
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PLAN DEACTUACIÓN ENERGÉTICA CAM P DEL FERRO
. . -

Proceso lntegratlvo

Trabajo en Equpo

Mollllorl1ocl6n

-Mas•••·l 1 'º .,
ap1ra cl6n...._...
cou 1 moa

Consumo

Cllmatlzaclón

Ventt laclón

ll11mlnnelón

ACS

Agua Potable

Renovables (Aporte

posit ivo)

Constrvccl6n

Plan de Cal id a d del Aire

Plan de Residuos

r lan d e Erotlón y

sedimentación

Plan con1umo energ(o y 
agua durante la obra.

dd'.'elop

Dlsefto H Proy1do

D' 1noPwlvo

Tawwnltmtdm ele la
• ••• htacAe

R1nouab l n



CONSTRUCCIÓ N

Est ra te g ia s

• Limpieza de neumáticos al salir de obra 7 Minimizando contaminac ión exterior

• Minimizar la escorrent ía 7 Se evit a que se contamine la Red de aguas Públicas.

• Est abilizar Veget ación 7 Protección de la Vegetac ión en el Sit io

• Prohibición Vertidos 7 El concret o no se puede remover sobre el suelo o vertir.

• Protección de MaterialAbsorbente 7 Mat eriales al ext erior, protegidos.

• Vallas perimetra les 7 Correcta señalización y circulaciones de obra.

• Uso de Material Peligroso 7 Se debe de gest ionar sobre cubas especiales.

• Separación de Residuos 7 Contenedores específicos

• Estructura y planning de Recolección 7 Gestión de horarios y circulación.

• Registro de porcentajes de material recolect ado por compañía a cargo

• Correcto Registro y control de Compañía con Resumen de Porcentajes Totales

• El mat erial es dessviado en todo momento de los Vertederos habitua les y estos materiales son reciclados.

dd\'elop

• HVAC 7 El sistema de vent ilación implement ado, es sellado por posibilidad de contaminarse, a int erior de

obra.

• Mat eriales Polvorientos 7 Se aconseja el recubrimiento de est os mat eriales.

• Cortes 7 Los cortes de materiales serán realizados al exterior del proyecto

• VOCS7 Uso de materiales que cont engas baja emisión de partículas Volátiles.

• Filtros 7 Correct o sellamiento y cambio de fi ltros. Uso de Merv 8 Mínimo



Trabajo en Equipo
Diseño Integrativo

PROCESO INTEGRATIVO

SISTEMAS MECÁNICOS

SISTEMAS ELÉCTRICOS

ENVOLVENTE

ESTRUCTURA ESTRUCTURA

Ahorros

Reducción en Costes

Inversión en Envolvente

Edificio Convencional Edificio Eficiente

ARQUITECTURAPROPIEDAD

INSTALACIONES

COMUNIDADESTRUCTURA

TRABAJADORES

USU
ARIO 

S

SISTEMAS MECÁNICOS

SISTEMAS ELÉCTRICOS

ENVOLVENTE



APORTACIÓ N ENERGÍA RENOVABLE

10,7 ºlo

KWH

AHORRO ELCTRICIDAD RENOVABLE

KWH



CONSUMO - AHOR RO DE AGUA

Edi · ·

ra
"

L'J

d lop



MONITORIZACIÓN

•

dE!\'elop



CONSUMO - AHOR RO ENERGÍA

Ahorro de Energía

Se lleva a ca bo un COMMISSIO NING d e los sistemas Imp lementados.

Uso de Energías Renovables

•

.........
atersa
grupoelecnorSistema Fotovoltaico

. /  767 7 1 KWH Energía Anual  

Generada.

Sistema Sola r Térmico

. / 79,05 8 KWH Energía Anual  

Generada.



CONSUMO

GESTIÓN DEL EDIFICIO

Ventaias de la Gestión

d lop

CAMP DEL FERRO

Consumo y Medidores Instalados

•• Sistema de VRV p a ra todo el e d if icio, excepto

los nuevos equ ipos de VRV.

• • C ircuito d e Ca lef acción. (SEDICALSupercal 739 )

• • C ircuito d e ACS.

• • UTA 's y venti l ado res (CVM -ClO )

• • I luminación (CVM - c 1 O)

• • Fuerza

O rw t o r CVM CIO SEDICAL Supercol 739



ANÁLISIS DEENERG(A

••

30 ,5 %

KWH KWH

GAS NATURAL GAS NATURAL

BASE PROPUESTA

EUROS

GAS NATURAL

PROPUESTA

KWH K WH

ELECTRICIDAD PROPUESTA ELECTRICIDAD

BASE

ELECTRICIDAD PROPUESTA GAS NATURAL

BASE

EUROS EUROS EUROS




